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別表　１

水質検査地点 　　　　　　　（※　水源は、半納浄水場のみ伏流水、他は表流水）

別所浄水場　水源・荒川 栃本浄水場　水源・ワサビ沢

橋立浄水場　水源・橋立川・浦山川 落合浄水場　水源・栗尾沢　

高篠浄水場　水源・定峰川 中津浄水場　水源・大若沢

大谷・日向浄水場　水源・大谷沢 　半納浄水場　水源・岩城沢 三峰浄水場　水源・細谷沢

南浄水場　水源・唐沢 　　　　　　　　 　水源・笹沢 大血川浄水場　水源・西谷沢

　中郷浄水場　水源・井戸沢 安谷川浄水場　水源・安谷川

　白岩浄水場　水源・白岩沢 上田野配水場　水源・持小舎沢

　女形浄水場　水源・女形沢 寺沢配水場　水源・寺沢川

　 谷津川浄水場　水源・谷津川

（検査頻度）
水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期

基０１ 一般細菌 ○
基０２ 大腸菌 ○
基０３ カドミウム及びその化合物 ○
基０４ 水銀及びその化合物 ○
基０５ セレン及びその化合物 ○
基０６ 鉛及びその化合物 ○
基０７ ヒ素及びその化合物 ○
基０８ 六価クロム化合物 ○
基０９ 亜硝酸態窒素 ○
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○
基１２ フッ素及びその化合物 ○
基１３ ホウ素及びその化合物 ○
基１４ 四塩化炭素 ○
基１５ 1,4-ジオキサン ○
基１６ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○
基１７ ジクロロメタン ○
基１８ テトラクロロエチレン ○
基１９ トリクロロエチレン ○
基２０ ベンゼン ○
基２１ 塩素酸
基２２ クロロ酢酸
基２３ クロロホルム
基２４ ジクロロ酢酸
基２５ ジブロモクロロメタン
基２６ 臭素酸
基２７ 総トリハロメタン
基２８ トリクロロ酢酸
基２９ ブロモジクロロメタン
基３０ ブロモホルム
基３１ ホルムアルデヒド
基３２ 亜鉛及びその化合物 ○
基３３ アルミニウム及びその化合物 ○
基３４ 鉄及びその化合物 ○
基３５ 銅及びその化合物 ○
基３６ ナトリウム及びその化合物 ○
基３７ マンガン及びその化合物 塚越 塚越 ○
基３８ 塩化物イオン ○
基３９ ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度) ○
基４０ 蒸発残留物 ○
基４１ 陰イオン界面活性剤 ○
基４２ ジェオスミン ○ ○
基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ ○
基４４ 非イオン界面活性剤 ○
基４５ フェノール類 ○
基４６ 有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量) ○
基４７ ｐＨ値 ○
基４８ 味
基４９ 臭気 ○
基５０ 色度 ○
基５１ 濁度 ○

大腸菌（定量） ○
嫌気性芽胞菌（定量） ○
クリプトスポリジウム（定量） ○

  基準項目　　原水　平成２８年度水質検査地点と検査頻度

　塚越浄水場　水源・吉田川

　                 水源・小川川

　石間浄水場　水源・石間川



別表 ２－１

１．旧秩父地区管内における水質検査地点

太田地内

久那地内

中村町地内

近戸町地内

影森地内

　高篠浄水場 栃谷地内

　大谷・日向浄水場 浦山地内

　南浄水場　　 浦山地内

以上８地点
水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期

基０１ 一般細菌 ○ ○ ○
基０２ 大腸菌 ○ ○ ○
基０３ カドミウム及びその化合物 ○
基０４ 水銀及びその化合物 ○
基０５ セレン及びその化合物 ○
基０６ 鉛及びその化合物 ○
基０７ ヒ素及びその化合物 ○
基０８ 六価クロム化合物 ○
基０９ 亜硝酸態窒素 ○ ○
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ ○
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○
基１２ フッ素及びその化合物 ○
基１３ ホウ素及びその化合物 ○
基１４ 四塩化炭素 ○
基１５ 1,4-ジオキサン ○
基１６ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○
基１７ ジクロロメタン ○
基１８ テトラクロロエチレン ○
基１９ トリクロロエチレン ○
基２０ ベンゼン ○
基２１ 塩素酸 ○ ○
基２２ クロロ酢酸 ○ ○
基２３ クロロホルム ○ ○
基２４ ジクロロ酢酸 ○ ○
基２５ ジブロモクロロメタン ○ ○
基２６ 臭素酸 ○ ○
基２７ 総トリハロメタン ○ ○
基２８ トリクロロ酢酸 ○ ○
基２９ ブロモジクロロメタン ○ ○
基３０ ブロモホルム ○ ○
基３１ ホルムアルデヒド ○ ○
基３２ 亜鉛及びその化合物 ○
基３３ アルミニウム及びその化合物 別所・影森 ○
基３４ 鉄及びその化合物 ○
基３５ 銅及びその化合物 ○
基３６ ナトリウム及びその化合物 ○
基３７ マンガン及びその化合物 ○
基３８ 塩化物イオン ○ ○ ○
基３９ カルシウム、マグネシウム等(硬度) 別所・橋立・影森 ○
基４０ 蒸発残留物 別所 ○
基４１ 陰イオン界面活性剤 ○
基４２ ジェオスミン ○ ○
基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ ○
基４４ 非イオン界面活性剤 別所・橋立・影森・高篠・大谷日向 ○
基４５ フェノール類 ○
基４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○
基４７ ｐＨ値 ○ ○ ○
基４８ 味 ○ ○ ○
基４９ 臭気 ○ ○ ○
基５０ 色度 ○ ○ ○
基５１ 濁度 ○ ○ ○

※上記項目の色分けの見方： 省略不可能
検査結果により

省略不可
省略不可

（発生時期に検査）

基準項目　　浄水　平成２８年度水質検査地点と検査頻度

　別所浄水場

　橋立浄水場



別表 ２－２

２．吉田地区管内における水質検査地点

　塚越浄水場 上吉田宮戸地内

　石間浄水場 下吉田井上地内

　半納浄水場 吉田石間沢戸地内

　中郷浄水場 吉田石間中郷地内

　白岩浄水場　 吉田阿熊白岩地内

　女形浄水場　 上吉田女形地内

以上６地点
水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期

基０１ 一般細菌 ○ ○ ○
基０２ 大腸菌 ○ ○ ○
基０３ カドミウム及びその化合物 ○
基０４ 水銀及びその化合物 ○
基０５ セレン及びその化合物 ○
基０６ 鉛及びその化合物 ○
基０７ ヒ素及びその化合物 ○
基０８ 六価クロム化合物 ○
基０９ 亜硝酸態窒素 ○ ○
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ ○
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○
基１２ フッ素及びその化合物 ○
基１３ ホウ素及びその化合物 ○
基１４ 四塩化炭素 ○
基１５ 1,4-ジオキサン ○
基１６ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○
基１７ ジクロロメタン ○
基１８ テトラクロロエチレン ○
基１９ トリクロロエチレン ○
基２０ ベンゼン ○
基２１ 塩素酸 ○ ○
基２２ クロロ酢酸 ○ ○
基２３ クロロホルム ○ ○
基２４ ジクロロ酢酸 ○ ○
基２５ ジブロモクロロメタン ○ ○
基２６ 臭素酸 ○ ○
基２７ 総トリハロメタン ○ ○
基２８ トリクロロ酢酸 ○ ○
基２９ ブロモジクロロメタン ○ ○
基３０ ブロモホルム ○ ○
基３１ ホルムアルデヒド ○ ○
基３２ 亜鉛及びその化合物 ○
基３３ アルミニウム及びその化合物 塚越・白岩 ○
基３４ 鉄及びその化合物 ○
基３５ 銅及びその化合物 ○
基３６ ナトリウム及びその化合物 ○
基３７ マンガン及びその化合物 塚越 塚越 ○
基３８ 塩化物イオン ○ ○ ○
基３９ カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○ ○
基４０ 蒸発残留物 塚越・石間・中郷・白岩・女形 ○
基４１ 陰イオン界面活性剤 ○
基４２ ジェオスミン ○ ○
基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ ○
基４４ 非イオン界面活性剤 ○
基４５ フェノール類 ○
基４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○
基４７ ｐＨ値 ○ ○ ○
基４８ 味 ○ ○ ○
基４９ 臭気 ○ ○ ○
基５０ 色度 ○ ○ ○
基５１ 濁度 ○ ○ ○

※上記項目の色分けの見方： 省略不可能
検査結果により

省略不可
省略不可

（発生時期に検査）

基準項目　　浄水　平成２８年度水質検査地点と検査頻度



別表 ２－３

３．大滝地区管内における水質検査地点

　栃本浄水場 大滝二瀬地内

　落合浄水場 大滝落合地内

　中津川浄水場 大滝中津川地内

　三峰浄水場 大滝三峰地内

　大血川浄水場 大滝大輪地内

　中双里浄水場 大滝中津川地内

以上６地点
水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期

基０１ 一般細菌 ○ ○ ○
基０２ 大腸菌 ○ ○ ○
基０３ カドミウム及びその化合物 ○
基０４ 水銀及びその化合物 ○
基０５ セレン及びその化合物 ○
基０６ 鉛及びその化合物 ○
基０７ ヒ素及びその化合物 中津川 ○
基０８ 六価クロム化合物 ○
基０９ 亜硝酸態窒素 ○ ○
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ ○
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○
基１２ フッ素及びその化合物 ○
基１３ ホウ素及びその化合物 ○
基１４ 四塩化炭素 ○
基１５ 1,4-ジオキサン ○
基１６ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○
基１７ ジクロロメタン ○
基１８ テトラクロロエチレン ○
基１９ トリクロロエチレン ○
基２０ ベンゼン ○
基２１ 塩素酸 ○ ○
基２２ クロロ酢酸 ○ ○
基２３ クロロホルム ○ ○
基２４ ジクロロ酢酸 ○ ○
基２５ ジブロモクロロメタン ○ ○
基２６ 臭素酸 ○ ○
基２７ 総トリハロメタン ○ ○
基２８ トリクロロ酢酸 ○ ○
基２９ ブロモジクロロメタン ○ ○
基３０ ブロモホルム ○ ○
基３１ ホルムアルデヒド ○ ○
基３２ 亜鉛及びその化合物 ○
基３３ アルミニウム及びその化合物 ○
基３４ 鉄及びその化合物 栃本・大血川 ○
基３５ 銅及びその化合物 ○
基３６ ナトリウム及びその化合物 ○
基３７ マンガン及びその化合物 ○
基３８ 塩化物イオン ○ ○ ○
基３９ カルシウム、マグネシウム等(硬度) 落合・大血川 ○
基４０ 蒸発残留物 ○
基４１ 陰イオン界面活性剤 ○
基４２ ジェオスミン ○ ○
基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ ○
基４４ 非イオン界面活性剤 ○
基４５ フェノール類 ○
基４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○
基４７ ｐＨ値 ○ ○ ○
基４８ 味 ○ ○ ○
基４９ 臭気 ○ ○ ○
基５０ 色度 ○ ○ ○
基５１ 濁度 ○ ○ ○

※上記項目の色分けの見方： 省略不可能
検査結果により

省略不可
省略不可

（発生時期に検査）

基準項目　　浄水　平成２８年度水質検査地点と検査頻度



別表 ２－４

４．荒川地区管内における水質検査地点

　安谷川浄水場 荒川日野地内

　上田野配水場 荒川上田野地内

　寺沢配水場 荒川日野地内

　谷津川浄水場 小鹿野町長留地内

荒川贄川地内

以上５地点
水質基準項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期

基０１ 一般細菌 ○ ○ ○
基０２ 大腸菌 ○ ○ ○
基０３ カドミウム及びその化合物 ○
基０４ 水銀及びその化合物 ○
基０５ セレン及びその化合物 ○
基０６ 鉛及びその化合物 ○
基０７ ヒ素及びその化合物 ○
基０８ 六価クロム化合物 ○
基０９ 亜硝酸態窒素 ○ ○
基１０ ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ○ ○
基１１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○
基１２ フッ素及びその化合物 ○
基１３ ホウ素及びその化合物 ○
基１４ 四塩化炭素 ○
基１５ 1,4-ジオキサン ○
基１６ シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○
基１７ ジクロロメタン ○
基１８ テトラクロロエチレン ○
基１９ トリクロロエチレン ○
基２０ ベンゼン ○
基２１ 塩素酸 ○ ○
基２２ クロロ酢酸 ○ ○
基２３ クロロホルム ○ ○
基２４ ジクロロ酢酸 ○ ○
基２５ ジブロモクロロメタン ○ ○
基２６ 臭素酸 ○ ○
基２７ 総トリハロメタン ○ ○
基２８ トリクロロ酢酸 ○ ○
基２９ ブロモジクロロメタン ○ ○
基３０ ブロモホルム ○ ○
基３１ ホルムアルデヒド ○ ○
基３２ 亜鉛及びその化合物 ○
基３３ アルミニウム及びその化合物 ○
基３４ 鉄及びその化合物 ○
基３５ 銅及びその化合物 ○
基３６ ナトリウム及びその化合物 ○
基３７ マンガン及びその化合物 ○
基３８ 塩化物イオン ○ ○ ○
基３９ カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○
基４０ 蒸発残留物 ○
基４１ 陰イオン界面活性剤 ○
基４２ ジェオスミン ○ ○
基４３ 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ ○ ○
基４４ 非イオン界面活性剤 ○
基４５ フェノール類 ○
基４６ 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○
基４７ ｐＨ値 ○ ○ ○
基４８ 味 ○ ○ ○
基４９ 臭気 ○ ○ ○
基５０ 色度 ○ ○ ○
基５１ 濁度 ○ ○ ○

※上記項目の色分けの見方： 省略不可能
検査結果により

省略不可
省略不可

（発生時期に検査）

基準項目　　浄水　平成２８年度水質検査地点と検査頻度



　水質管理目標設定項目　平成２８年度水質検査地点と検査頻度
別表 ３

原水・水質検査地点　　　別所浄水場　水源・荒川

浄水・水質検査地点　　　別所浄水場 別所地内

 

水質管理目標設定項目 毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期
目01 アンチモン及びその化合物 ○(原水）
目02 ウラン及びその化合物 ○(原水）
目03 ニッケル及びその化合物 ○(原水）
目05 1,2-ジクロロエタン ○(原水）
目08 トルエン ○(原水）
目09 フタル酸ジ（２－エチルヘキシル） ○(原水）
目10 亜塩素酸
目12 二酸化塩素
目13 ジクロロアセトニトリル ○（浄水）
目14 抱水クロラール ○（浄水）
目15 農薬類
目16 残留塩素
目17 カルシュウム・マグネシュウム等(硬度）
目18 マンガン及びその化合物 
目19 遊離炭酸
目20 1,1,1-トリクロロエタン ○（原水）
目21 メチル-t-ブチルエーテル ○（原水）
目22 有機物等（KMnO₄）
目23 臭気強度（ＴＯＮ ）
目24 蒸発残留物
目25 濁度
目26 pH 値
目27 腐食性（ランゲリア指数）
目28 従属栄養細菌
目29 1,1-ジクロロエチレン ○（原水）
目30 アルミニウム及びその化合物

要検討項目

 採水地点については今後検討

毎月検査 年４回検査 年１回検査 発生時期
ダイオキシン














